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Gilivenlik Onlemleri

Unlteylugal|§t|rrr'1adan once bu kilavuzda B eTre. 282 e dsluslr,
yazan 6nlemleri okuyun.

+ Burada tanimlanmis olan énlemler UYARI ve IKAZ ibareleriyle belirtiimistir. Her iki ibare, emniyetle ilgili olarak énemli
bilgiler icermektedir. Tum tedbirlerin eksiksiz olarak alindigindan emin olun.
+ UYARI ve IKAZ bildirimlerinin anlami

/N U¥ARI.... Bu talimatlar dikkate alinmadiginda 6liim veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

A iIKAZ.............. Bu talimatlar gerektigi sekilde dikkate alinmadiginda, duruma gore ciddi boyutlara ulagabilecek
yaralanmalara veya ekipman hasarlarina neden olabilir.

* Bu kilavuzda gosterilen giivenlik isaretlerinin anlamlari su sekildedir:

0 Talimatlari takip ettiginizden emin olun. @ Bir topraklama baglantis| kurdugunuzdan emin olun. ® Kesinlikle denemeyin.

+ Kurulumu tamamladiktan sonra, olasi hatalara karsi bir deneme isletmesi gergeklestirin ve kullanim kilavuzu
yardimiyla klimayi nasil kullanacagini ve klimanin bakimini nasil yapacagini migsteriye anlatin.
« Kilavuzun ash ingilizce metindir. Diger diller asil kilavuzun gevirileridir.

Montaj islerini yuritmesi i¢in bayinizle veya yetkili personelle irtibat kurun.
Makineyi kendiniz monte etmeye calismayin. Dizglin olmayan montaj; su sizintisi, elektrik carpmasi veya yanginla sonuglanabilir.

» Montaj isini bu montaj kilavuzuna goére yapin.
Duzgln olmayan montaj; su sizintisi, elektrik garpmasi veya yanginla sonuglanabilir.

» Montaj isi i¢in, yalnizca belirtilen aksesuarlari ve pargalari kullandiginizdan emin olun.
Belirtilen pargalarin kullaniimamasi su sizintisina, elektrik garpmasina, yangina veya unitenin dismesine neden olabilir.

» Klimayi, Gnitenin agirhgini kaldirabilecek kadar glgli bir zemin Uzerine kurun.
Yeterince saglam olmayan bir altyapi, ekipmanin digmesi ve yaralanmalara sebep olmasiyla sonuglanabilir.

» Elektrik igleri, ilgili yerel ve ulusal diizenlemelere uygun olarak ve bu montaj kilavuzundaki talimatlar
dogrultusunda gergeklestiriimedir. Ayri bir elektrik arz kaynadi kullandiginizdan emin olun.
Yetersiz elektrik sebekesi kapasitesi ve dliizglin olmayan iscilik sonucunda elektrik garpmasi veya yangin ortaya gikabilir.

» Uygun uzunlukta bir kablo kullanin.
Telleri kopmus kablolari veya uzatma kablosu kullanmayin, aksi takdirde asiri 1Isinma, elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

* TUm kablo baglantilarinin glvenli olmasini, belirtilen kablolarin kullaniimasini ve terminal baglanti veya kablolari
Uzerinde higbir harici glicin etki géstermemesini saglayin.
Kablolarin yanhs badlanmasi veya yanlis izole edilmesi, asiri 1s1 artigina veya yangina neden olabilir.

» Gug giris baglantisini yaparken i¢ ve dis Uniteler arasinda kablolari baglarken kablolari kontrol kutusunun kapagi
siki bir bicimde sabitlenecek sekilde ddseyin.

Kontrol kutusu kapaginin yanlis konumlanmasi, elektrik garpmasina, yangina veya terminallerin asiri isinmasina neden olabilir.

* Besleme kablosu zarar goérirse tehlikeye meydan vermemek igin imalatgi, onun servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan degistiriimelidir.

* Montaj sirasinda sogutucu gaz sizintisi oldugunda alani derhal havalandirin. 0
Sogutucu gaz, atesle temas ettiginde zehirli gaz olusabilir.

* Montaj isi tamamlandiktan sonra sogutucu gazinda sizinti olup olmadigini kontrol edin. 0
Sogutucu gazi odaya sizdiginda ve Uflemeli isitici, soba veya ocak vb. gibi ates kaynagiyla temasa gegtiginde zehirli gazlarin olusmasina neden olur.

+ Klimayl monte ederken veya klimanin yerini degistirirken, hava icermediginden emin olmak igin sogutucu akigkan
devresini bosalttiginizdan emin olun ve yalnizca belirtilen sogutucu akigkanini (R32) kullanin.
Sogutucu akigkan devresinde hava veya yabanci madde bulunmasi, ekipman hasarlari ve hatta yaralanmalarla sonuglanabilecek anormal
basing artisina neden olabilir.

» Montaj islemi sirasinda, kompreséru ¢alistirmaya baslamadan 6nce sodutucu akiskan borularini saglam
sekilde sabitleyin.
Sogutucu akigkan borulari takili degilse ve kompresor ¢alisirken durdurma vanasi agiksa, hava emilebilir ve bu da sogutucu akigkan
devresinde anormal basinci ve dolayisiyla ekipman hasarlarina ve hatta yaralanmalara yol agabilir.

» Sogutucu akigkan toplama islemi sirasinda, sogutucu akiskan borularini sbkmeden énce kompresoriu durdurun.
Gaz toplama islemi sirasinda kompresoér hala galisiyorsa ve durdurma vanasi agiksa, sogutucu akigkan borulari sokiildiginde iceri hava
girerek sogutucu akiskan dénglsuinde asiri basinca neden olur ve neticesinde arizalar ve hatta yaralanmalar meydana gelebilir.

» Kesinlikle bir toprak baglantisi kurun. @
Uniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayin. Yetersiz toprak baglantisi elektrik
carpmasina neden olabilir.

 Bir toprak kacagi devre kesicisi taktiginizdan emin olun.
Toprak kacagi kesicisinin takilmamasi, elektrik garpmasi ve yangina sebebiyet verebilir.

mTUrkge 1



Gilivenlik Onlemleri

A IKAZ
+ Klimay tutugabilir gaz sizintisi tehlikesinin mevcut oldugu yerlere monte etmeyiniz. ®
Bir gaz sizintisi halinde, klimanin etrafinda biriken gaz yangin tehlikesine neden olabilir.
» Sogutucu akigkan yalnizca yetkili personel tarafindan taginmali, doldurulmali, bogaltilmali ve bertaraf edilmelidir.

» Bu montaj kilavuzundaki talimatlara uyarken dogru tahliye saglamak icgin tahliye borulari takin ve yogusmay!

onlemek icin borulari yahtin.
Yanlis tahliye borulari igte su sizintisina ve Grliniin hasar gérmesine neden olabilir.

» Konik somunu 6rnegin bir tork anahtari kullaniimasi vb. gibi belirtilen bir ydontemle sikin.
Konik somun ¢ok sikiimissa, uzun sure kullanim neticesi kirllarak sogutucu akigkan kagaklarina neden olabilir.

» Bu cihaz magazalarda, hafif endlstriyel tesislerde ve ¢iftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan
veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar tarafindan kullaniimak tzere tasarlanmistir.

» Ses basinci seviyesi 70 dB(A)'nin altindadir.
Aksesuarlar ® =0

Titanyum apatit koku giderici (©) Uzaktan
filtre kumanda

GUmds partikGllu filtre
(Ag iyon filtresi)

(D) Uzaktan (E) AAA kuru pil. LRO3 (alkali) () Ig tinite tespit vidasi
kumanda yuvasi (M4 x 12L)
1 2 2
® %
(@) Vida kapagi ) Kullanim (9) Montaj kilavuzu
kilavuzu
2 1 1

Montaj Konumunun Sec¢imi

Montaj konumunu se¢gmeden 6nce, kullanicinin onayini alin.
1. I¢c Unite
ic tnite mutlaka:
1) i¢ Uinite montaj gizimlerinde belirtilen montaj kisitlamalarini kargilayan,
2) hava giris ve hava c¢ikisinin yeterli sekilde gerceklesebilecegi,
3) Unitenin dogrudan glines 1s1g1 alan bir yerde olmayacagi,
4) Unitenin bir i1s1 veya buhar kaynagina yakin olmayacagi,
5) makine yagi buhari kaynaginin bulunmadigi (aksi takdirde i¢ Gnitenin dmru kisalabilir),
6) soguk (sicak) havanin odada devridaim edecegi,
7) uzaktan kumanda kapsam mesafesini kisaltabileceginden Unitenin, elektronik ateslemeli tipte flioresan lambalarina
yakin olmayacagi,
8) unitenin televizyonlar veya radyolardan en az 1 metre uzakta olacagi (aksi takdirde goriintli veya ses karismalari
meydana gelebilir) ve
9) 6nerilen yikseklige (1,8m) monte edilmeli,
10) camasir yikama veya kurutma makinelerinin bulunmadigdi bir konuma monte edilmelidir,
11) cihaz, mekanik hasar olusmayacak sekilde saklanmalidir.

2. Uzaktan kumanda

Varsa odadaki tum flioresan lambalarini agin ve uzaktan kumanda sinyallerinin i¢ Unite tarafindan dogru sekilde alindigi
(6m icerisinde) noktayi belirleyin.

—_— ~— — ~—
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Ilc Unite Montaj Cizimleri

Montaj levhasi mutlaka i¢
Gnitenin agirhgini
tasiyabilecek bir duvara
monte edilmelidir.

@ Vida kapagi

Tavandan
30mm ve Uzeri

50mm ve Uzeri
duvarlardan
(her iki tarafta)

Hava filtreleri

Vidalar (sahada
temin edilir: M4 x 25L)

m ig Ginitenin takiimasi
Alt gévde ¢enelerini montaj
levhasina takin. Ceneleri
takmakta zorlanirsaniz,
1zgaradan ¢ikartin.

On i1zgara

‘.\\ /@Montaj

levhasi

Alt gévde

Ust 6n panel

- m Titanyum apatit koku giderici filtre
m GUmis partikullt filtre (Ag iyon filtresi)

Filtre gdvdesi

-

|
4

Tirnak

i

Hava filtresi

AKILLI GOZ sensoérii

500mm
ve lzeri

Sinyal alicinin 500mm altinda higbir
engel olmadigindan emin olun.

Alt 6n panel

olumsuz sekilde etkileyebilir ve alim
mesafesi kisalabilir.

— Servis kapagi
Servis kapag cikartilabilir.
m Agma yontemi
1) Servis kapagi vidalarini gikartin.
2) Servis kapagini gapraz sekilde
ok yéniinde disari dogru gekin.
3) Asagi cekin.

Bu tir engeller, alicinin alim performansini

Vidalar (M4 x 16L)

* Op 1zgaray| s6kerken, 4. sayfadaki

bélumine bakin.

AKILLI GOZ

"®On 1zgaranin sokiilmesi ve takilmasi”

sensoru

Boru deligi boslugunu
macunla doldurun.

Termal yalitim borusunu
uygun bir uzunluga kisaltin
ve bantla sararak, yalitim
borusunun kesim ¢izgisinde
hi¢ bosluk kalmadigindan
emin olun.

D/

500

Yahtim borusunu
alttan Uste dogru
bitirme bandiyla

sarin.

Kablosuz uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda
yuvasini duvara
vidalamadan 6nce,
i¢ Unite tarafindan
kontrol sinyallerinin
dogru sekilde
alindigindan

emin olun.

T @Uzaktan kumanda
yuvasi

Uzaktan kumanda yuvasi igin
tespit vidalari (sahada temin
edilir: M3 x 20L)

AIKAZ

+ AKILLI GOZ sensdriine vurmayin veya sertge basmayin. Aksi takdirde, hasar ve ariza meydana gelebilir.
» Sensor yakinina blylk nesneler koymayin. Ayrica, isitma Unitelerini ve nemlendiricileri sensoriin tespit alani diginda tutun.

mTUrkge



Montaj ipuclari

1. Ust 6n panelin sékiilmesi ve takilmasi

m Sokim yontemi
1) Ust 6n paneli agin.

2) On panelin arka tarafindaki 6n panel kilitlerini (sol ve sag taraftaki) agmak icin, kilitleri yukari dogru kaydirin.

3) Her iki taraftaki panel pimlerini pim deliklerinden ¢ikartin ve ust 6n paneli s6kiin.

(" Ust 6n panelin arkasi \>‘//

On panel pimi

M=

Pim dellgl 3_1) Kaydlrln \ Ust 6n panelin arkasi
\ y, 2) Kaydirin )

On panel kilidi

= Montaj yontemi
1) On panelin arka tarafindaki 6n panel kilitlerini (sol ve sag taraftaki) agmak igin,
kilitleri yukari dogru kaydirin.
2) Ust 6n panelin her iki tarafindaki panel pimlerini pim deliklerine yerlestirin.
3) Kilittemek icin, herhangi bir taraftaki 6n panel kilitlerini asagi dogru kaydirin.
4) Ust paneli kapatin.
5) Kapatmak igin KESINLIKLE &n paneli bastirmayin.
6) Uniteyi Remocon (zerinden ACIK konuma getirin. Paneller tamamen agcilincaya

kadar bekleyin. Ardindan, tniteyi yine Remocon Gzerinden KAPALI konuma getirin.

7) On paneller tamamen kapandiginda, yerine oturtmak igin ist 6n paneli nazikge
bastirin.

2. On 1zgaranin sokulmesi ve takilmasi

* Sokiim yontemi

1) Ust 6n paneli ve hava filtrelerini ¢ikartin. Kablo kelepgesi

2) Servis kapagini ¢ikartin. (3. sayfadaki agma ydntemine bakin.)

3) Kablo demetinin kablo kelepgesiyle baglantisini kesin ve kablo demetini
konektorlerden gikartin.

4) Alt 6n paneli durana kadar yukari dogru itin.

5) Kanadi (buytk) gikartin.

6) 2 vida kapagini agin ve 6n izgaradaki 4 vidayi ¢ikartin.
(Vida kapaklar fabrikada monte edilmez.)

— Vida kapagi
*Acma yontemi

@ Cetvel vb. gibi uzun diiz bir
‘ = levha kullanin ve Urline zarar

= T/ /———  vermemek igin bu levhayi bir
bez pargasiyla sarin.

Konektorler

Kablo demeti

Ust &n panel, sekilde gésterilen
mesafeden daha fazla agilmaz.
Bu mesafeden daha fazla agmak
icin zorlamayin.

ACIK/KAPALI

7)‘

ick" \

mTUrkge



Montaj ipuclari

7) Koruyucu eldiven takin ve sekilde gosterildigi
gibi iki elinizle 6n 1zgaranin altindan tutun.

8) On 1zgaray\, Ust tarafini iterek Ustteki

3 kancadan kurtarin, 6n 1zgaray! her iki

kenarindan tutarak kendinize dogru gekin

ve On 1zgarayi ¢ikartin.

* Izgaray cikartmakta zorlaniyorsaniz, sekilde
gOsterildigi gibi yan kapagindaki bosluktan
uzun ve diz bir plaka* sokun ve kancalardan
(sag ve sol tarafta 3'er tane bulunur) kurtarmak
icin plakay! iceri dogru dondurin, bdylece
1Izgaray! kolayca cikartabilirsiniz.

* Bez pargasina sarilmis bir cetvel
kullanabilirsiniz

Yan kancalar

Ust kancalar

2)Kendinize dogru
cekin.

AIKAZ

Koruyucu eldiven taktiginizdan emin olun.

* Montaj yontemi

1) On 1zgaray! takin ve (st kancalari (3 konumda) ve sag ve sol kancalari (her bir tarafta 3 konumda) tam olarak yerine oturtun.

2) On 1zgaranin 4 vidasini takin ve 2 vida kapagini kapatin.

3) Kanadi (buyuk) takin.

4) Alt 6n paneli baglangigtaki konumuna indirin.

5) Kablo demetini 2 konekttre baglayin ve kablo demetini kablo kelepgesiyle sabitleyin.
6) Hava filtresini ve ardindan Ust 6n paneli takin.

3. Farkl adreslerin ayarlanmasi

Bir odaya iki i¢ Gnite monte edilecekse, farkli
adresler igin iki adet uzaktan kumanda
ayarlanabilir.

1) Ust 6n paneli ve én 1zgarayi gikartin. (4 vida)

2) Baskili devre kartindaki adres atlatma
kablosunu (JA) kesin.

3) Uzaktan kumandadaki (J4) adres atlatma

[ic tinite]
AKILLI GOZ sensérii

[Uzaktan kumanda]

=3

Atlatma kablosu

kablosunu kesin. / ADDRESS A ‘
« Atlatma kablosunu (J8) keserken =
dikkatli olun. (J8)  (J4)
ADDRESS
EXIST [ 1
4 CUuT |2

Bir HA sistemine
(kablolu kumanda, merkezi kumanda vb.) baglanti yaparken

* Metal levhali elektrik kablosu kapaklari
3] \l v

icin sokiim yéntemleri

1) Ust 6n paneli ve 6n 1zgarayi gikartin.
(4 vida)

2) Elektrik kablolari kutusunu ¢ikartin.
(1 vida)

3) 4 tirnagi ¢ikartin ve metal levhali elektrik
kablosu kapagini (A) ¢ikartin.

4) Metal levhal elektrik kablosu kapag (B)
Uzerindeki kancayi asagi dogru ¢ekin ve
tekli tirnagi gikartin.

5) Ust bélimdeki 2 tirnagi gikartin ve metal
levhali elektrik kablosu kapagini (B)
cikartin.

Metal levhali elektrik
kablolari kutusu (A)

mTUrkge

o Metal levhal elektrik
" Kablolar kutusu (B)

[Arka taraftan]
Tek tirnak

— ¥

Asagdi gekin




Montaj ipuclari

* Baglanti kablosu baglanti yontemleri
1) Fabrikada monte edilen konektérii S21'den gikartin.

2) Kablo demetini sekilde gdsterildigi gibi grup olarak baglayin, béylece ¢ikartilan
konektor, baskill devre kartina karismaz.

3) Baglanti kablosunu S21 konektériine takin ve ardindan
muhafazay sekildeki girintili pargadan gekin.
4) Kablo demetini sekilde gosterildigi gibi dolayin.

* Metal levhali elektrik kablosu kapaklari i¢in montaj
yontemleri
1) Metal levhali elektrik kablosu kapagdinin (B) st bolimina
2 tirnagda oturtun.
2) Tekli tirnadi sabitlemek Uzere alttaki kancayi bastirin ve
ardindan metal levhali elektrik kablosu kapagini (B) takin.

3) Konektoru delige takin ve metal levhali elektrik kablosu
kapagini (A) 4 tirnak Uizerine yerlestirin.

Metal levhali elektrik
kablolari kutusu (B)

Metal levhali
elektrik kablolari
kutusu (A)

Sogutucu Akiskan Borularinin Baglantisi

G TSI, coklu dis iiniteyle birlikte verilen montaj kilavuzunda agiklandigi sekilde monte edin.

1. Boru ucunun konik kesilmesi
. .. . (Dik agilarla temiz
1) Boru ucunu bir boru kesiciyle kesin. sekilde kesin.) = Capaklar temizleyin.
2) Boruila girrr}[emtlasli igin, kesilen ylzeyin asagi bakan Konik
capakiarini temizieyin. Tam olarak asagida gosterilen konuma yerlestirin.
3) Konik somunu boruya yerlestirin.
) , i yayeres ¥A _R410AveyaR32 Klasik konik kesim aleti
4) Boruyu konik kesin. - icin konik kesim aleti
5) Konik kesimin dogru sekilde yapildigini kontrol edin. i Kavrama tipi (Ridgid tipi) (Imperial tipi)
Kallp AT 0-0,6mm 1,0-1,5mm 1,5-2,0mm
Kontrol edin
Boru ucu konikligi
Konik i¢ ylizey mutlaka mutlaka tim daire
plrtzsiz olmalidir. boyunca esit olmalidir.
Konik somunun
takildigindan emin olun.

» Konik parca uzerinde madeni yag kullanmayin.

+ Unitelerin kullanim émriinii kisaltacagindan sisteme madeni yag girmesine izin vermeyin.

+ Onceki montajlarda kullanilan borulari kesinlikle bir daha kullanmayin. Yalnizca Uniteyle birlikte verilen pargalari kullanin.
+» Kullanim édmrundn kisalmamasi igin, bu R32 Unitesine kesinlikle bir kurutucu monte etmeyin.

» Kurutucu maddeler ¢ézlinerek sisteme zarar verebilir.

* Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi kagagina neden olabilir.
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Soqutucu Akigskan Borularinin Baglantisi

2. Sogutucu akigskan borulari

A\ IKAZ
+ Ana uniteye sabitlenen konik somunu kullanin. (Konik somunun zamanla gatlamasini énlemek igin.)

» Gaz kagagini 6nlemek igin, sogutucu yagini yalnizca konik i¢ ylizeyine uygulayin. (R32 veya R410A i¢in sogutucu yagi
kullanin.)

» Konik somunlara zarar vermemek ve gaz kacaklarini 6nlemek icin, konik somunlari sikarken tork anahtari kullanin.

Her iki konigin merkezini hizalayin ve konik somunlari elinizle 3 veya 4 tam tur gevirerek sikin. Ardindan, bunlar tork
anahtarlariyla tamamen sikin.

[Yag uygulayin] [Sikin]

Tork anahtari

Dis ylizeye sogutucu
yagi uygulamayin.

Konik i¢ ylzeyine
sogutucu yagdi uygulayin.

Konik somun
Somun anahtari

Asiri torkla sikilmasini énlemek Konik somun

icin konik somuna sogutucu
yagi uygulamayin.

Konik somun sikma torku

Gaz tarafi Sivi tarafi
3/8 in¢ 1/2 in¢ 1/4 ing
32,7-39,9Nm 49,5-60,3N*m 14,2-17,2N*m
(330-407kgfecm) (505-615kgfecm) (144-175kgfecm)

2-1.Boru iglerine iligkin uyarilar
1) Borunun agik ucunu toza ve neme karsi koruyun.

2) Tum boru kivrimlari mimkin oldugunca dizgin olmalidir.
Blkme igin bir boru biikme aleti kullanin.

" Bir kapak Duvar
H yerlestirdiginizden

emin olun.

Konik tapa mevcut
degilse, kiri veya
suyu engellemek

‘ Py A -
S
2-2.Bakir ve 1sit yalitim malzemelerinin segimi
Piyasada satilan bakir borular ve fittingler kullanilacaksa, su hususlara Uniteler aras kablolar
dikkat edin: s
az borusu
1) Yalitim malzemesi: Polietilen képuk Sivi borusu
Isi transferi hizi: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Sogutucu gaz borusunun yuzey sicakligi maksimum 110°C'ye ulasir.
Bu sicakliga dayanabilecek isi yalitim malzemeleri segin.
Gazborusu Sivi borusu
yalitimi yalitimi

2) Hem gaz hem de sivi borularinin yahtildigindan ve asagida verilen yalitim
boyutlarinin karsilandigindan emin olun.

Kaplama bandi

Tahliye hortumu

Gaz tarafi Sivi tarafi Gaz borusu termal yalitimi Sivi borusu
termal yahtimi
25/35 sinifi 50 sinifi 25/35 sinifi 50 sinifi )
it it DC 6,4mm : it _ o7 sinif iC 8-10mm
DC 9,5mm DC 12,7mm IC 12-15mm IC 14-16mm

mTUrkge

Minimum dirsek yarigapi Kalinhk 10mm Min.

30mm ve Uzeri | 40mm ve Uzeri I 30mm ve Uzeri

Kalinlik 0,8mm (C1220T-O)

3) Gaz ve sivi sogutucu borulari igin ayri termal yalitim kullanin.



Ic Unite Montaiji

1.

Serit metreyi
sekilde gosterildigi
gibi kullanin.

Serit metrenin
ucunu Vv noktasina Q
yerlestirin.

Montaj levhasinin takiimasi

Montaj levhasi, i¢ Unite agirhigini tagiyabilecek bir duvara monte edilmelidir.
1) Montaj levhasini gegici olarak duvara sabitleyin, Gnitenin tamamen diiz oldugundan emin olun ve delik agma noktalarini

)

duvara igaretleyin.

2) Montaj levhasini vidalarla duvara sabitleyin.

Onerilen montaj levhasi tespit noktalari ve boyutlar

L)

Onerilen montaj levhasi tespit
noktalari (tamami 5 nokta)

(Civata boyutu: M10)
Sivi borusu ucu

Gaz borusu ucu (Civata bo

yutu: M10)

124 203 | ‘ 234 200
R SR e e— . N
: ﬁo %owor%\?@oo o ‘\4‘“\000/ =o\||fo 5 | ©
I p . \' L ——— i
I = i
. — o SR Tahliye
| =T TR (A = = ! hortumu
3 | ) oo o o l# | konumu
‘8_ i Ljﬂ :
- !
o) 50
A |
998 |

Boru gegirmek

icin buradaki pargayi
Uniteden cikartin

Kaldirilan tirnaga
bir ara parga yerlestirin.

Duvar deligi $65

birim: mm

Duvarda delik agilmasi ve duvara gomiili borunun dosenmesi

Metal donatilar veya metal levhalar iceren duvarlar igin, olasi
Isinma, elektrik carpmasi veya yangin sorunlarini ortadan kaldirmak

icin duvara gémulli boru ve duvardan gegen delikler igin duvar deligi

kapagi kullandiginizdan emin olun.

Su kagaklarini 6nlemek igin borularin etrafindaki bosluklari ttkama

malzemesiyle tikadiginizdan emin olun.

1) Duvara digari dogru asagi egimli olacak sekilde 65mm’'lik bir

delik agin.

2) Delige bir gémulu duvar borusu yerlestirin.
3) Ardindan, duvar borusuna bir duvar deligi kapag: takin.

4) Sogutucu akiskan borularini, kablolarini ve tahliye borularini
dosedikten sonra, boru deligi boslugunu macunla doldurun.

Uniteler arasi kablolar

1) Ust 6n paneli ve ardindan servis kapagini ¢ikartin.

2) Dis uniteden gelen uUniteler arasi kabloyu duvardaki

delikten ve ardindan i¢ Unitenin arkasindan gegirin.

Daha sonra, bunlari 6n taraftan gekin. Calismayi
kolaylastirmak igin, baglanti kablolarinin uglarini
dnceden biikiin. (Uniteler arasi kablo uglar dnceden

soyulmussa, kablo uglarini yapiskan bantla sarin.)
3) Ig inite alt gévdesini her iki elinizle montaj levhasi

kancalari Uzerine oturacak sekilde bastirin. Kablolarin
i¢ Unite kenarina takilmadigindan emin olun.

[

Duvara gémuli boru
(sahada temin edilir)

Duvar deligi kapagi — 4

-—> Dis

o / Tikama
/(sahada temin edilir)

(sahada temin edilir)

ic Uinite kancasini buraya asin.

Uniteler arasi kablonun uglarini
6nceden soyarsaniz, kablonun
gegcirilmesini kolaylastirmak igin
uclari yalitim bandiyla sarin.

i

Duvara gémult boru
(sahada temin edilir)

@Montaj levhasi

Uniteler
arasl kablo
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4. Borularin, hortumlarin ve kablolarin dosenmesi

* Montaj yontemi olarak borularin arkadan takilmasi onerilir.
» Borular alttan veya yandan takilacaksa, bkz. Sogutucu akiskan borusunu ve tahliye
"5. Alttan veya yandan boru baglantisi”, sayfa 10. hortumunu yapigkan vinil bantla tikayn.
4-1.Sag arkadan boru baglantisi — —
1) Tahliye hortumunu yapiskan vinil bant kullanarak sogutucu akigkan
borularinin alt tarafina takin.

2) Uniteler arasi kabloyu, sogutucu akigkan borularini ve tahliye
hortumunu yalitim bandiyla birbirine sarin.

Sag arkadan Sol arkadan
boru baglantisi boru baglantisi
3) Uniteler arasi kabloyu, tahliye hortumunu ve sodutucu akiskan borularini ®Monta levhas:
duvardaki delikten gegirin ve ardindan i¢ Unitenin Uzerindeki A isaretlerini
kilavuz olarak kullanarak i¢ tniteyi montaj levhasi kancalar Gzerine oturtun. —

4-2. Sol arkadan boru baglantisi =

Tahliye tapasinin ve tahliye hortumunun degistirilmesi

Tahliye hortumu montaj konumu
Tahliye hortumu Unitenin arka tarafinda bulunur.

Sol taraftan degistiriimesi
1) Sag taraftaki yalitim tespit vidasini sékiin ve
tahliye hortumunu ¢ikartin.
2) Sol taraftaki tahliye tapasini gikartin ve bunu
sag tarafa takin. Sol et ] So oref
3) Tahliye hortumunu yerlestirin ve Urtinle verilen Unitenin &n tarafi

yalitim tespit vidasini sikin. Bu vidanin - , -
sikilmamasi su kagaklarina neden olabilir. Sol tarafa montaj Sag_tarafa montaj (varsayilan
fabrika ayari)

Yalitim \ / Yalitim
tespit vidasi m
— L

2\ tespit vidasi
Tahllye hortumu —

\_ Tahliye hortumu

{i:_

1) Tahliye tapasini ve tahliye hortumu takin. .
) o . Tahliye tapasinin ayarlanmasi

2) Tahliye hortumunu yapiskan vinil bant kullanarak sogutucu ZIguK Takarken, tahliye tapasina yaglama

akiskan borularinin alt tarafina takin. \JO\‘( yag! (sogutucu yagdi) uygulamayin.

3) Tahliye hortumunu tahliye tapasi yerine tahliye portuna 59 If,gt’,’;nt;‘;ii'?:pg%'ig;ﬁg:erek’
taktiginizdan emin olun. . tapadan tahliye kagaklari meydana
gelmesine neden olabilir.
Bir Alyan anahtari (4mm) yerlestirin.

&

4) Sogutucu akigkan borusunu montaj levhasi tizerindeki boru yolu isareti boyunca yerlestirin.

5) Tahliye hortumunu ve sodutucu akiskan borularini duvardaki delikten gegirin ve ardindan i¢ tnitenin Gzerindeki A
isaretlerini kilavuz olarak kullanarak i¢ Uniteyi montaj levhasi kancalar Gzerine oturtun.

6) Uniteler arasi kabloyu igeri dogru gekin.

7) Uniteler arasi borulari baglayin.

8) Sogutucu akiskan borularini ve tahliye

hortumunu sag taraftaki sekilde gosterildigi gibi Tahliye
- -
yalnltlm b?ndlyla birbirine sarin .(tahllye hortumu hortumu (NG =7y \ 7 ) @Montaj evhas,
i¢ Unitenin arkasindan gegirilmisse).
Bu deligi macunla Sogutucu akiskan borusunun kivrilan
veya kapatma Yapiskan bolimunt yahtim bandiyla sarin.
malzemesiyle vinil bantla Bu islem sirasinda her turda bir énceki
kapatin. tikayin. bandin en az yarisinin tzerinden gegin.

mTUrkge



Ic Unite Montaiji

9) Uniteler arasi kablonun i¢ (initeye takiimamasina dikkat ederek,

i¢ Unitenin alt kenarini her iki elinizle montaj levhasi kancalarina U”“e'lfrbl %
saglam bigimde oturacak sekilde bastirin. ¢ lnite i¢ tnite tespit _aras' avle iz )

. . . . Tahliye @Monta] levhasi
vidalarini (M4 x 12L) kullanarak montaj levhasina sabitleyin. hortumu /\

N

~ x> —— Sogutucu akiskan

borulari
—
W&\@ig Uinite tespit vidasi
Alt gévde (M4 x 12L) (2 konumda)
4-3. Duvara gomiilii boru : V[ edwer
Sol arkadan boru baglantisi bélimiinde verilen talimatlar; | [ahliye hortumunu
\ . tahliye borusundan
takip edin. ¢lkmayacak sekilde N
Tahliye hortumunu tahliye borusundan ¢ikmayacak bu derinlige kadar 50mm § Tahliye hortumu
sekilde bu derinlige kadar sokun. sokun. ve zeri g
|N_—Vinil klorit tahliye borusu
Dis duvar — N q N
$30 ve Gzeri

5. Alttan veya yandan boru baglantisi

=/

Yan kapak (Unite tarafi)

On 1zgara tarafi

Sekilde sol alttan boru baglantisi gésterilmistir.

Yan kapak
(6n 1zgara tarafi)

Sekilde sol arkadan boru baglantisi gosterilmistir.

1) Boru portu kapag@ini bir kil testereyle keserek gikartin.
+ Alttan boru baglantisi i¢in: On izgaranin altindadir
* Yandan boru baglantisi igin: Yan kapaktadir (6n 1zgara tarafi ve Unite tarafi)
Kil testereyi girintiye yerlestirin ve boru portu kapagini dizgin olmayan i¢ yuzey boyunca kesin.
2) Boru portu kapagini kestikten sonra, dolgu islemini gergeklestirin.
Bir yarim dairesel cubuk ege kullanarak kesim ¢izgisi boyunca ¢apaklari temizleyin.
3) Uniteler arasi kabloyu, sogutucu akiskan borularini ve tahliye hortumunu yahtim bandiyla birbirine sarin.
Ardindan, tahliye hortumunu ve sogutucu akigkan borularini kesilerek gikartilan duvardaki delige yerlestirin.

/ / /y Sogutucu akiskan borusunu ve tahliye
S5 hortumunu yapiskan vinil bantla tikayin.
= Sag taraftan Sol taraftan
boru baglantisi boru baglantisi

\ Sag alttan boru Sol alttan boru
baglantisi baglantisi

NOT

+ Kolun hareket bolimine kirinti ve yabanci madde girmesine izin vermeyin.
» Alt 6n panel Gzerine basin¢ uygulanmamasina dikkat edin.
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6. Kablo baglantisi

, coklu dig Uniteyle birlikte verilen montaj kilavuzunda agiklandig sekilde

monte edin.
1) Kablo uglarini (15mm) soyun.

2) Kablo renklerinin i¢ ve dis Unite terminal bloklari Gizerindeki terminal rakamlarina karsilik gelmesini saglayin ve vidalari

ilgili terminallere saglam sekilde vidalayin.
3) Topraklama kablolarini ilgili terminallere baglayin.

4) Saglam sekilde baglandigindan emin olmak icin kablolari gekin ve ardindan kablolari kablo tutucuyla sabitleyin.

5) Bir adaptor sistemine baglanti yapiliyorsa, uzaktan kumanda kablosunu déseyin ve S21'i takin.
6) Kablolari, servis kapagi saglam sekilde oturacak sekilde yerlestirin ve ardindan servis kapagdini kapatin.

Terminal bloku
HHH HHH Elektrik bilesenleri kutusu
12®3 @ Kablolari servis kapagi

yerine saglam oturacak
sekilde yerlestirin.

1)
WHOT

O Kablolara harici kuvvet etki
& |etmemesine dikkat ederek,

sekilde sabitleyin.

/4 — kablo tutucuyu saglam

Kablo tutucu
Belirtilen kablo tipini kullanin.

Kablolari terminal vidalariyla
sikica sabitleyin.

Uniteler arasi kablo
4 gekirdekli 1,5mm? ve Uzeri
HO5RN

Dis Unite

123@"\.N%|
QRPN
AR

9l

sikica sabitleyin.

Kablolari terminal vidalariyla

Telleri tek ¢ekirdekli bir kablo kullanarak terminal bloguna baglarken, telleri kivirmayi

unutmayin.

Montajla ilgili eksiklik ve yanhgliklar 1si1 olusmasina ve yangina neden olabilir.

<Dogru> <Yanhsg>

/\UYARI

« Telleri dagilmis kablolari, uzatma kablosu veya yildiz baglantilar kullanmayin, aksi takdirde asiri 1Isinma, elektrik garpmasi

veya yangin meydana gelebilir.

» Sahada satin alinan elektrik pargalarini Grtiniin igerisinde kullanmayin. (Tahliye pompasi vb. i¢in terminal blogundan elektrik
bransmani yapmayin.) Aksi takdirde, elektrik carpmasi veya yangina yol acgabilir.
« ic liniteye ana sebeke agina baglamayin. Yalnizca dis liniteye baglayin, aksi takdirde elektrik carpmasi ve yangin riski ortaya

cikar.

mTUrkge
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Ic Unite Montaiji

Kablo semasi

Birlestiriimis Kablo Semasi Lejanti

e

genel gériniimde parga kodunda ™" simgesiyle gosterilir.

iigili pargalar ve parga numaralari icin, Uniteyle birlikte verilen kablo semasi gikartmasina bakin. Parga numaralar, Arapga rakamlaria artan sirada verilir ve agagidaki

e DEVRE KESICI D KORUYUCU TOPRAKLAMA
-9 BAGLANTI KORUYUCU TOPRAKLAMA (VIDA)
= , D» KONEKTOR @ DOGRULTUCU
L TOPRAKLAMA ——)— ROLE KONEKTORU
m i W - SAHAKABLOSU @ KISA DEVRE KONEKTORU
+—3 SIGORTA —O— TERMINAL
ﬁ iC UNITE [TT1] TERMINAL SERIDI

INDOOR

-_ﬁ DIS UNITE o e KABLO KELEPGESI

OUTDOOR
BLK : SIYAH GRN : YESIL PNK PEMBE WHT : BEYAZ
BLU : MAVI GRY : GRI PRPPPL : MOR YLW :  SARI
BRN : KAHVERENGI ORG : TURUNCU RED KIRMIZI

AP BASKILI DEVRE KARTI PS ANAHTAR GUG BESLEMESI

BS* AGMA/ KAPAMA DUGMESI, GALISTIRMA DUGMESI PTC* TERMISTOR PTC

BZ HO SESLIUYARI Q YALITILMIS KAPILI [KI KUTUPLU TRANSISTOR

(IGBT)

c KAPASITOR QDI TOPRAK KAGAGI DEVRE KESICISI

AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, BAGLANTI, KONEKTOR QL ASIRI YUK KORUYUCU

HR*, MR*_A, MR*_B, $*, U, V,

W, XA

D% VD DIYOT am TERVALANAHTAR

DB* DIYOT KOPRUSU R* DIRENG

DS DIPANAHTARI RT TERMISTOR

EH ISITICI RC ALICI

F*U, FU* (KARAKTERISTK SIGORTA sC LIMIT ANAHTARI

OZELLIKLER ICIN UNITENIZ ICINDEKI

PCB'YE BAKIN)

FG* KONEKTOR (GOVDE TOPRAKLAMASI) s SAMANDIRALIANAHTAR

H* MUHAFAZA S*™NPH BASING SENSORU (YUKSEK)

HP, LED*, V'L PILOT LAMBASI, LED S*NPL BASING SENSORU (DUSUK)

HAP LED (SERVIS MONITORU - YESIL) S*PH, HPS* BASING ANAHTARI (YUKSEK)

HIGH VOLTAGE YUKSEK GERILIM S*PL BASING ANAHTARI (DUSUK)

IES INTELLIGENT EYE SENSORU ST TERMOSTAT

IPM* AKILLI GUG MODULU S*W, SW+ GALISTIRMADUGMESI

K'R, KCR, KFR, KHUR MANYETIK ROLE SA* DARBE KORUYUCU

L CEREYANLI SR*, WLU SINYALALICI

L SERPANTIN ss* SEGIMANAHTARI

L'R REAKTOR SHEET METAL TERMINAL SERIDI SABIT PLAKA

M* KADEMELI MOTOR TR TRANSFORMATOR

MC KOMPRESOR MOTORU TC,TRC VERICI

MF FAN MOTORU VARV VARISTOR

MP TAHLIYE POMPASI MOTORU VR DIYOT KOPRUSU

V] HAREKET MOTORU WRC UZAKTAN KUMANDA

MR?, MRCW*, MR, MRN* MANYETIK ROLE X+ TERMINAL

N NOTR XM TERMINAL SERIDI (BLOK)

n=* FERRIT CEKIRDEKTEN GEGIS SAYISI Y'E ELEKTRONIK GENLESME VANAS| SERPANTINI

PAM DARBE-GENLIK MODULASYONU YR, Y*S TERSLEYICI SOLENOID VANA SERPANTINI

PCB* BASKILI DEVRE KARTI zc FERRIT CEKIRDEK

PM* GUG MODULU ZF.Z°F CALISMASESI FILTRESI

IKAZ

Ana gug¢ beslemesi kesildikten sonra tekrar agik konuma getirildiginde ¢alismanin otomatik olarak

baslayacagina dikkat edin.

YUKSEK GERILIM - onarim galigmasina baglamadan énce kapasitérii tamamen desarj ettiginizden emin olun.

Ariza veya su kagagi riski!

Klimanin i¢ kismini kendiniz yikamaya ¢aligmayin.

12
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mTUrkge

Tahliye borusu

1) Tahliye hortumunu sag tarafta agiklandigi sekilde baglayin.

2) Ust 6n paneli ve hava filtrelerini gikarmayin. (4. sayfada verilen sékme yéntemine
bakin.)

Suyun sorunsuz sekilde aktigini kontrol etmek icin tahliye tavasina bir miktar su
koyun.

3) Tahliye hortumunun uzatilmasi gerekiyorsa, 16mm i¢ ¢apina sahip bir uzatma
hortumu kullanin.

Uzatma hortumunun i¢ boliminun termal yalitimini sagladiginizdan emin olun.

4) GOomUlG boru baglanti galigmalariyla birlikte, ©
i¢ Uniteye takil tahliye hortumuna dogrudan bir Ei
rijit polivinil klorit boru (nominal gapi 13mm) m:m
baglarken, baglanti parcasi olarak piyasada

satilan bir tahliye soketini (nominal ¢api 13mm)

ic tiniteyle birlikte verilen
kullanin.

tahliye hortumu

Piyasada satilan
tahliye soketi
(nominal gapi 13mm)

Tahliye hortumu asagi
egimli désenmelidir.

Kapatilmasina izin verilmez.

Hortumun ucunu suya
temas ettirmeyin.

ic nite Tahliye hortumu
tahliye uzatmasi
hortumu

=] 018

-

Isi yalitim tipu (sahada temin edilir)

*—>(:)—>(:?

Piyasada satilan rijit
polivinil klorit boru
(nominal gapi 13mm)

13



Deneme isletmesi ve Testler

1.

2.

Deneme igletmesi ve testler

1-1 Besleme gerilimini 6lglin ve belirtilen aralikta kaldigindan emin olun.
1-2 Deneme isletmesi, sogutma veya isitma modunda gerceklestiriimelidir.

Sogutma modunda, programlanabilir en dusik sicakligi segin; 1sitma modunda ise programlanabilir en yiiksek sicakhgi segin.

1) Deneme igletmesi, oda sicaklijina bagh herhangi bir modda devre disi birakilabilir.
Deneme isletmesi i¢in uzaktan kumandayi asagida agiklandidi sekilde kullanin.

Uzaktan kumanda deneme igletmesi

1) Sistemi agik konuma getirmek igin "ACMA/KAPAMA" diigmesine basin.

2) "TEMP" ve "MODE" diigmelerine ayni anda basin.
3
4) "MODE" diigmesine basin.

)
)
) "TEMP" diigmesine basin ve "7™" segimini yapin.
)
)

a

Deneme isletmesi yaklasik 30 dakika igerisinde tamamlanir ve ardindan normal moda geri donilir. Deneme
isletmesinden ¢ikmak icin, "ACMA/KAPAMA" diigmesine basin.

2) Deneme isletmesi tamamlandiktan sonra, sicaklii normal bir seviyeye (sogutma modunda 26°C ila 28°C veya isitma
modunda 20°C ila 24°C) ayarlayin.

3) Sistem, koruma igin kapali konuma getirildikten sonra 3 dakika boyunca sistemin yeniden baslatiimasini engeller.

1-3 Kanat hareketi vb. gibi tim islevlerin ve pargalarin dogru sekilde ¢alistiindan emin olmak igin test
isletmesini kullanim kilavuzuna uygun olarak gerceklestirin.
+ Klima, bekleme modunda az miktarda gli¢ gerektirir. Sistem, montaj sonrasi bir siire kullanilmayacaksa, gereksiz
guc tiketimini dnlemek icin devre kesiciyi kapali konuma getirin.
» Devre kesici, devreye girerek klimaya beslenen glicu keserse, devre kesicisi tekrar acgildiginda sistem baslangictaki
¢alisma modunda baslar.

Test bilesenleri

Asagida-kileri

Test bilesenleri Belirti kontrol edin

ic ve dis (initeler saglam temeller (izerine dogru sekilde monte edilmis

Dusme, titresim, gurultu

olmalidir.
Sogutucu gazi kagagi olmamalidir. Yetersiz sogutma/isitma fonksiyonu
Sogutucu gazi ve sivi borulari ve ig Unite uzatma tahliye borusu termal N
Su kagagi
olarak yaltilmig olmalidir.
Tahliye hatti dogru sekilde désenmis olmalidir. Su kagagi
Sistem dogru sekilde topraklanmis olmalidir. Elektrik kagagi
Uniteler arasi baglantilari igin belirtilen teller kullaniimalidir. Ariza veya yanik

ic veya dis Unitelerin hava girigi veya hava ¢ikisi acik bir hava yoluna
sahip olmalidir. Yetersiz sogutma/isitma fonksiyonu
Durdurma vanalari acik olmaldir.

i¢ (inite, uzaktan kumanda komutlarini dogru sekilde aliyor olmalidir. Arizali

ITHALATGI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.
Kugukbakkalkéy Mah.Kayisdag Cad.No:1 Kat:21-22

34750 Atasehir ISTANBUL/TURKIYE
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